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Inhalt:

• Übersicht

• Grundlagen / Problematik 

• Varianten / Varianten 

• Variante 1 „Dezentrale Lösung“

• Variante 2 „Zentrallösung Mainhardt und Gailsbach“

• Variante 3 „Zentrallösung Mainhardt“

• Kostenvergleichsrechnung / Empfehlung

• Langfristiger Projektablaufplan

• Fragen
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KA Mainhardt

KA Gailsbach

KA Bubenorbis

KA Schönhardt
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Kläranlage

Ausbaugröße Bestand

IST-Zustand berechnet

Mainhardt

7500 EW / 42 l/s

9200 EW / 52 l/s

Gailsbach

1500 EW / 15 l/s

1500 EW 10 l/s

Bubenorbis

850 EW / 9 l/s

1200 EW / 9 l/s

Pumpwerk Hütten              

~ 5 l/s

~ 7 l/s

Grundlagen:

G
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A
T

IK

KA Mainhardt: Aktueller Ausbau reicht biologisch und hydraulisch nicht aus

KA Gailsbach: Zustand der Anlage in Ordnung, provisorische P-Fällung, Biologischer Ausbau 

reicht für Schlammstabilisierung nicht aus.

KA Bubenorbis: Nachklärbecken zu klein, Biologischer Ausbau reicht nicht aus, provisorische

P-Fällung, Schlammstabilisierung notwendig.

PW Hütten: Hydraulischer Zustand nicht ausreichend, Dimension Druckleitung unklar

KA Schönhardt: Schilfkläranlage funktioniert nicht, schlechte Ablaufwerte

Problematik / Schwachpunkte
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KA Mainhardt: 

- Erweiterung (10.000 EW / 52 l/s)

KA Gailsbach: 

- Ausbau zur Schlammstabilisierung

KA Bubenorbis:

- Erweiterung (1200 EW / 9 l/s)

- Ausbau zur Schlammstabilisierung 

KA Schönhardt:

- Stilllegung / Rückbau KA

- Neubau Tauchmotorpumpe (Qp = 3 und 5 l/s)

- Druckleitung PE DA 63 , L ~ 2150 m

PW Hütten:

- Neubau Pumpwerk 7 l/s

Variante 1: Dezentrale Lösung

Kosten

Investitionskosten ca. 12,3 Mio. € (brutto)

Laufende Kosten ca. 620.000 € / a
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Bauliche Maßnahmen Kläranlage Mainhardt
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Bauliche Maßnahmen Kläranlagen Gailsbach
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Bauliche Maßnahmen Kläranlagen Bubenorbis
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Bauliche Maßnahmen 

Kläranlage Schönhardt
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KA Mainhardt: 

- Erweiterung (11.000 EW / 64 l/s)

KA Gailsbach (wie bei Variante 1):

- Ausbau zur Schlammstabilisierung

KA Bubenorbis:

- Stilllegung / Rückbau Kläranlage

- Neubau Pumpwerk mit Qp = 10,5 l/s

- Druckleitung PE DA 125, L ~ 1300 m

KA Schönhardt (wie bei Variante 1):

- Stilllegung / Rückbau KA

- Neubau Tauchmotorpumpe (Qp = 3 und 5 l/s)

- Druckleitung PE DA 63 , L ~ 2150 m

PW Hütten:

- Neubau Pumpwerk 14 l/s

- Druckleitung PE DA 125, L ~ 2000 m

Variante 2: Zentrallösung 

Mainhardt und Gailsbach

Kosten

Investitionskosten ca. 14,5 Mio. € (brutto)

Laufende Kosten ca. 560.000 € / a
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Trassenführung Bubenorbis - Hütten

Verlegung im Feldweg sowie von der Aschenhütte bis nach Hütten über Wiesenflurstück
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Bauliche Maßnahmen Kläranlage Mainhardt
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KA Mainhardt: 

- Erweiterung (13.000 EW / 75 l/s)

KA Gailsbach:

Stilllegung / Rückbau Kläranlage

- Neubau Pumpwerk mit Qp = 10,5 l/s

- Druckleitung PE DA 125, L ~ 1300 m
KA Bubenorbis (wie bei Variante 2):

- Stilllegung / Rückbau Kläranlage

- Neubau Pumpwerk mit Qp = 10,5 l/s

- Druckleitung PE DA 125, L ~ 1300 m

KA Schönhardt (wie bei Variante 1):

- Stilllegung / Rückbau KA

- Neubau Tauchmotorpumpe (Qp = 3 und 5 l/s)

- Druckleitung PE DA 63 , L ~ 2150 m

PW Hütten (wie bei Variante 2):

- Neubau Pumpwerk 14 l/s

- Druckleitung PE DA 125, L ~ 2000 

Variante 3: Zentrallösung Mainhardt

Kosten

Investitionskosten ca. 14,2 Mio. € (brutto)

Laufende Kosten ca. 520.000 € / a
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Trassenführung Gailsbach – Mainhardt (an Benzenbach) -> nicht umsetzbar ! 

Problematik:

Geschwungener Bachverlauf, fehlende Zugänglichkeit, Dichter Waldbestand, Offenlandbiotop
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Trassenführung Gailsbach – Mainhardt (alternativ über Felder und Mittelmühle) 

Problematik:

Grundstücksverhältnisse müssen geklärt werden.
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Bauliche Maßnahmen Kläranlage Mainhardt
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EMPFEHLUNG

• Die Kostenvergleichsrechnung zeigt, dass die Variante 3, die Zentralisierung der Abwasserreinigung in 

Mainhardt, die wirtschaftlichste und zukunftssicherste Lösung darstellt.

→ Lösung 3, Zentralisierung zur KA Mainhardt

Investitionskosten: 14,2 Mio. € 

• Sofern eine Leitungsverlegung zwischen Gailsbach und Mainhardt nicht möglich ist wird die Variante 2 

empfohlen.

Ergebnis und wirtschaftlichste Lösung ist 

Voraussetzung für eine Förderung der 

baulichen Maßnahmen.

Zusammenschlüsse (Strukturverbessernde 

Maßnahmen) werden im Förderprogramm 

priorisiert betrachtet.

Kostenzusammenfassung

Investitionskosten (brutto)

Laufende Kosten

Variante 1

ca. 12,3 Mio. € / 

ca. 620.000 € / a

Variante 2

ca. 14,5 Mio. € 

ca. 560.000 € / a

Variante 3

ca. 14,2 Mio.€

ca. 520.000 € / a
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Gesamtkosten Barwert 

ohne Preissteigerung 
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0 19 6010 40 50

Variante 1

Variante 2

Variante 3

12 Mio. €

15 Mio. €

25 Mio. €

30 Mio. €

30

20 Mio. €

37 Mio. €
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Variante 1

Variante 2

Variante 3
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25 Mio. €
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30

20 Mio. €

40 Mio. €

35 Mio. €

Mit erhöhten Kläranlagenanforderungen (alle 10 Jahre)

20
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FRAGEN
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VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT! 


