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Gemeinde Mainhardt 
Landkreis Schwäbisch Hall 

 

 
 

 

Trinkwasseranschluss und  

Löschwasserversorgung Hausenbühl  

           

            Projekt-Nr. MH21-6202 

  
          

ERLÄUTERUNGSBERICHT      Anlage 1 
 
 
 
Die bisherige Wasserversorgung des Wohnplatzes Hausenbühl genügt weder 

technisch noch hygienisch den Anforderungen. Auch musste in vorherigen 

trockenen Jahren teils Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz besorgt werden, 

da die Quellschüttungen für die Eigenversorgungen nicht mehr ausreichend 

waren. 

Die Gemeinde Mainhardt plant deshalb den Trinkwasseranschluss des 

Wohnplatzes Hausenbühl. 

Der Wohnplatz Hausenbühl soll über eine Trinkwasserleitung PE 100, 63 x 5,8 

mm entlang der Zuwegung in Storchsnest an die öffentliche Wasserversorgung 

angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt im vorhandenen Hydranten-

schacht Hy04010 in der Ortsstraße in Storchsnest. Im Bereich von Storchsnest 

bis zur Kreuzung Hausenbühl nach Haubühl wird die Wasserleitung in PE 110x10 

mm verlegt, um einen späteren Anschluss von Haubühl zu ermöglichen. Die 

Ausführung soll im Zuge des geplanten Wegebaus durch die Flurneuordnung 

erfolgen. 

 

Im Zuge der Maßnahme soll ebenfalls die Löschwasserversorgung sichergestellt 

werden. Da die Löschwasserversorgung aus hygienischen Gründen jedoch nicht 

aus der klein dimensionierten Trinkwasserleitung erfolgen kann, ist hierzu ein 

unterirdischer Stahlbetonbehälter zur Löschwasserbevorratung geplant. Der 

Behälter soll, nach Abstimmung mit der Gemeinde auf Flst. 330 an der 

Zufahrtsstraße nach Hausenbühl errichtet werden und ein Volumen von 96 m³ 

beinhalten.  
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Auf eine erdverlegte Einspeiseleitung wird verzichtet. Der Behälter soll bei Bedarf 

über eine temporäre zu verlegende Schlauchleitung eingespeist werden. Die 

Entnahme aus der Zuleitung soll über einen Unterflurhydranten erfolgen, der 

direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden soll. 

 

Aus dem Löschwasserbehälter können dann auch größere Bereiche von 

Storchnest versorgt werden. 

 

Die Gesamtkosten für den Trinkwasseranschluss, sowie die Sicherstellung der 

Löschwasserversorgung Hausenbühl betragen laut beigefügter Kosten-

berechnung ( Anlage 2 ) 

 

 Trinkwasseranschluss: brutto  € 94.300,-- (netto € 79.243,70) 

 Löschwasserversorgung: brutto  € 90.550,-- (netto € 76.092,44) 

 

 

Weitere Einzelheiten sind aus dem vorgelegten Plan ersichtlich. 

 

 

Untermünkheim, 23.09.2021                 anerkannt: 

   Gemeinde Mainhardt, den……………… 
 

 

  
      …………………………………………….. 
Dipl.-Ing. Klaus Gehring   Damian Komor (Bürgermeister) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office/Projekte/MH21-6202/Erläuterungsbericht_Wasser+Löschwasser_Antrag 2021 

 

Inhaber:   Anschrift- Kontakt:       Abwasseranlagen • Wasserversorgung • Straßenbau 

Klaus Gehring  Dipl.-Ing. Im Bühl 8, 74547 Untermünkheim      Kanalkataster • Zertifizierte Kanalsanierungsberatung 

SteuerNr. 84261/02516  Tel. 0791/4938858-0, info@ing-buergel.de     Vermessung • Bauleitplanung • Erschließungsplanung 


